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SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA

Nr 456812022
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 199L r. o ochronie przeciwpożarowej

centrum Naukowo-Badawcze ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy lnstytut Badawczy na wniosek:

Intelaght sp. z o. o.
ul. Gwiaździsta 19
01-651 Warszawa

stwierdza, że wyrób oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego tYpu oRloN LED, oRloN LED ll
Wykaz odmian paedmiotoweqo wyrobu zaworto na stronie 2 niniejszego dokumentu.

produkowany przez lnteliSht sp. z o. o.
ul. Gwiaździsta 19
01-651 Warszawa

w zakładzie produkcyjnym lntelight sp. z o. o.
Poczernin 46
o9-t42 Załuski

spełnia wymagania: pkt. t3.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Admlnistracji z dnia 20 czerwca 2oo7 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowanla
(Dz. U. nr 143 poz. LOOZ; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, 220L8 r. po2.984,
z 2022 r. poz.2282l

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 633312021 z dnia 21.70.2027 r. oraz wniosek

o zmianę dopuszczenia nr 6602/2022 z dnia 04.07.2022 r., nr 6769/2023 z dnia 03.01.2023 r ' i nr 7047 /2023 z dnia
72.06.2023 r.

2. Sprawozdanie z badań nr L570/BA|2I z dnia 08.04.2022 r., nr 307/BAl22 z dnia 03.06.2022 r., nr 450/BAl22
z dnia 16.09.2022 r., nr 867lBA/z3 z drria a2.o3.2o23 r. i nr LŻ83/B^l23 z dnia 07.09.2023 r. wykonanych
w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożartt i AUtomatyki Pożarniczej (BA) cNBoP-PlB.

świadectwo jest ważne pod warunkiem przcstrzogcnia przcz wniosl<odowcq wymagoń zawartych
w u mowie nr 4668 / DCI CNBOP -PlB I 2022.

okres ważności świadectwa do 08.06.2027 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

r tl 11
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St. bryg. dr inż' Paweł Janik

)ózefów, dnia: 12 października 2023 r
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Nozwo

DYREKTOR CNBOP-PIB

śwlnoEcTwo DoPUszczEN lA

Nr 466812022

DANE TECHNlcZNE lDENTYFIKUJĄCE WYRoB

oprawa oświetleniowa do oświetlenla awaryjneto typu oRloN LED, oRloN LED ll w odmianach:

Strumień

lt̂()| \. I

"4 
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st. bryg. dr inż. /aweł Janik

Józefów, dnia: 12 października 2023 r
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Tryb procy Autonomio Wykonanie
Temperdturd

pracy
Borwo
świotło

ORION LED

ORION LED II

r.00

150
250

A
SA

1H

2H

3H

MT
AT
CT

5000K
6500K

ORION LED

ORION LED II
400

A
SA

1H
2H

MT
AT
CT

5000K
5500K

ORION LED

ORION LED II

100
150
250

A
SA

1H

ZH
3H

MT
AT
CT

LT
5000K
6500K

ORION LED

ORION LED II

ORION LED

ORION LED II

400
A
SA

1H

ŻH

MT
AT
cr

LT
5000K
6500K

100
150
250
400

CB
5000K
6500K
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Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 4668/2022 z dnia 14.04'2023 r'
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C ENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
oc H RoNY P RzEc lWPoŻARoWEJ

i m. J ozefa Tu liszkowskiego

PAŃSTWoWY l NSTYTUT BADAW czY
o5-42o JozefÓw k/otwocka, ul. Nadwiślańska 213

ŚwlnoecTwo DoPUszczEN lA
Nr 466812022

DANE TECHNlcZNE lDENTYFlKUJĄCE WYRoB
oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu oR]oN LED' oRloN LED ll

wykoz odmian przedmiotowego wyrobu zowarto na stronie 2 niniejszego dokumentu,

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:
zgodnle z 5 L7 lolporządzenia Ministra spraw Wewnętrznvch i Administracii z dnia 20 czerwca Żoo7 r. w sprawie wYkazu wyrobów służącYch

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i b|cia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów

do użytkowania (Dz. U. nr L43 poz. IoO2; zm.: Dz' lJ' z 2o7o r. nr 85, poz. 553, z 2oI8 r. poz. 984, z ŻO22 r, poz.2282]' wyrób powinien być

oznakowany znakiem jed nostki dopuszczaiącei i dodatkowo numerem ninieiszego świadectwa

W procesie dopuszczenio zastosowano następujqce
- P N - E N 50598- 2- 2 2 : 2O7 5- 01+AC7 : 2075- 1

- PN- EN tEC 60598- 1 : 2027'07

DYREKTOR CNBOP.PIB

9*-,$
st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, drria: 12 października 2023 r
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A
X_zwłasnymzasilanicm

ORION LED IIORION

Z - zasilana centralnie
Tvp

0 _ zasi|ana niecią8le
1 - zasilana

Tryb pracy

A - zawiera urządzenie testulące
B - zawiera zdalnv tryb sPocaYnkowY

(wykonania: CT)

C - zawiera tryb blokady {wykononia: CT)

E-zniewymiennąlampą
F' urządzenie automatycznego testowania

zgodne z IEC6L347-Z-7, oznaczane EL-T

(Wkononio: AT, Cr)
G wcwnqtrznie podśWigtlany rnak

ieczeństwa

0 _ zasilana nieciągle
1 - zasilana cią8le

E-zniewYmiennąlampą
G _ Wewnętrznie podświetlany znak

bezpieczeństwa (opclo/

U rządzen ia

czasu

60 - l godzina czasu Pracy awary.tne1

120 - 2 godziny czasu pracY awaryjnej

180-3

Znamionowy czas pracy awaryJneJ

230 V AC 50 Hz

nie dotvczy
(parametr systemów zasilania}

230 V AC 50 Hz, 220 V DC

I (dot. odmion LT)

Znamionowe napięcie zasilania

Klasa ochrony przed porażeniem prądem

tP65stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu,

ciał
moduł LEDświatła

nie pnekraczający 24 hnie dotyczy
ów zasilania

Czas ładowania akumulatora

tak - dioda LEDnie dotvczy

tak

sygnalizacja ładowania akumulatora

ado
awbuzamocowania

powierzchnie normalnie PalnePowierzchnia montażowa
nte z PN-EN 50598-

do normalnego stosowania
nie z norm PN-EN 50598-

Warunki stosowania

sztuczneMateriał obudowy

oprawy z własnym zasiloniem w Wkonaniu AT oroz CT sq przeznoczone do systemów automatycznego testowania zgodnie z normq

PN-EN 62034:2012.
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Zastępuje świodectwo dopuszczenio nr 4668/2022 z dnia 14'04'2023 r'


