
 

 

DETEKTOR GAZU ZIEMNEGO 

Model: OR-DC-614 

Instrukcja obsługi 
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Przed podł czeniem i użytkowaniem urz dzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejsz  instrukcj  
obsługi i zachowanie jej dopóki produkt jest używany. Zawiera ona ważne informacje na temat działania oraz 
instalacji detektora. Instrukcję należy traktować jako niezbędn  część produktu. W razie jakichkolwiek 
problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawc  urz dzenia. 
Producent nie odpowiada za uszkodzenia mog ce wynikn ć z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji 
urz dzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utrat  gwarancji. 
Wygl d, cechy, funkcje i dane techniczne urz dzenia mog  ulec zmianie bez wiedzy użytkownika. Wszelkie 

prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji s  zastrzeżone. 
Urz dzenie musi być zainstalowane zgodnie z poniższ  instrukcj  obsługi. 
 

1. Nie używaj urz dzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
2. Nie zanurzaj urz dzenia w wodzie i innych płynach. 
3. Nie obsługuj urz dzenia gdy uszkodzona jest obudowa. 
4. Nie rozkręcaj urz dzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw. 
 

UWAGA 

Gwarancja 24-miesi czna obejmuje produkt wyposa ony w fabryczn  plomb , której nie nale y zrywać! 
 

Gaz ziemny jest gazem bezbarwnym o słabym zapachu i jest lżejszy od powietrza, gromadzi się w górnych 
partiach pomieszczeń. W poł czeniu z tlenem w powietrzu tworzy mieszaninę paln  i wybuchow . Największe 
zagrożenie występuje podczas nieszczelności np. kuchenki gazowej. Zapłon może nast pić od urz dzeń 
znajduj cych się powyżej jak np. wł cznik światła. 

 

Przyczyny wycieku gazu: 

 Niewłaściwy zapłon. 
 Zgaszenie płomienia gazu podczas gotowania wywołane podmuchem wiatru. 
 Zgaszenie płomienia gazu podczas gotowania wywołane zmian  ciśnienia gazu. 
 Zawór gazowy nie został dokładnie zamknięty. 
 Niewłaściwe wykorzystanie narz dzi kuchennych. 
 Uszkodzenie węża doprowadzaj cego gaz. 
 Inne przyczyny. 

 

CHARAKTERYSTYKA: FUNKCJE: 

Czujnik OR-DC-614 jest nowoczesnym detektorem 

gazu ziemnego do zastosowania wewn trz 
pomieszczeń. Służy do ci głego monitoringu 
obecności i wykrywania gazu ziemnego 
wydostaj cego się z nieszczelności. W urz dzeniu 
zastosowano wysokiej jakości czujnik 
półprzewodnikowy pozwalaj cy na osi gnięcie 

wysokiego wskaźnika wykrywalności. Po wykryciu 
wycieku gazu osi gaj cego ustawiony próg 
alarmowy detektor wyda sygnał dźwiękowy oraz 
wł czy się czerwona dioda LED. 

Czujnik OR-DC-614 posiada: 

 wysokiej jakości czujnik półprzewodnikowy 

 powiadomienie optyczne i dźwiękowe, 
 przycisk TEST, który pozwala sprawdzić 

poprawność działania czujnika, 
 sygnalizację za pomoc  diod (czerwona, żółta), 
 dodatkowe wyjście przekaźnikowe umożliwiaj ce 

przekazanie impulsu do innego urz dzenia przy 
przekroczonym stężeni alarmowym (np. 

wentylator, syrena alarmowa, dialer telefoniczny, 

elektromagnetyczny zawór gazu) 
 funkcja zamykania zaworu odcinaj cego dopływ 

gazu do instalacji 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Zasilanie: AC230V, 50Hz 

Pobór mocy: ≤3W 

Temperatura: 0
0
C~55

0
C 

Wilgotność: <95% 

Rodzaj sensora: półprzewodnikowy 

Czułość i czas działania : 10% LEL*  

bł d: ±3% LEL 

Poziom głośności: ≥70dB 

Wymiary: 85 x 125 x 45 mm (szer./wys./gł.) 
Waga netto: 290 g 

*LEL jest doln  granic  wybuchowości. Stanowi ona najniższe stężenie gazu w powietrzu, przy którym następuje wybuch w kontakcie z otwartym 
płomieniem.  

 

BUDOWA URZ DZENIA 

 
 

 
 

 

1. Dioda zielona – ZASILANIE 

2. Dioda żółta – W-UP – podgrzewanie 

sensora 

3. Dioda żółta – BŁ D 

4. Otwory wentylacyjne 

5. Przycisk W-UP – podgrzewanie sensora 

(naciśnij aby wył czyć podgrzewanie 
sensora i przejść w stan pracy)  
6. Przycisk TEST 

7. ALARM 

8. Sygnał wyjściowy zaworu ＋ 

9. Sygnał wyjściowy zaworu － 

10. NC 

11. COM 

12. NO 

13. AC230V 

14. AC230V 
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INSTALACJA URZ DZENIA 

 

 

Czujnik powinien być zainstalowany w pomieszczeniach, w których zamontowane urz dzenia mog  być 
ródłem zagro enia. Nie wyklucza to tak e zasadno ci monta u dodatkowych czujników np. w korytarzach, 

sypialniach itp. 

Wybieraj c miejsce instalacji urz dzenia nale y upewnić si , czy alarm d wi kowy b dzie dobrze słyszalny z 

innych pomieszczeń. Zaleca si  monta  detektora na ka dym pi trze domu wielokondygnacyjnego. 
 

1. Zamocuj urz dzenie na ścianie w odległości 2~4m zmierzonej w poziomie od kuchenki gazowej lub źródła emisji 
gazu ziemnego. 

2. W pionie na wysokości 0,3 metra od sufitu. 

 

Monta  urz dzenia: 
1. Wybierz odpowiedni  ścianę lub miejsce zgodnie z powyższymi zaleceniami. 
2. Sposób 1: Zamocuj ramkę montażow  za pomoc  śruby M5 lub M3 (wg powyższego rysunku, dwa opcjonalne 
rodzaje φ5 i φ3), a następnie przymocuj do niej urz dzenie.  
 

 

UWAGA: 

Miejsca, w których nie należy instalować detektora: 
 w bliskiej odległości od okien, drzwi czy przewodów wentylacyjnych lub przejść narażonych na silne podmuchy 

wiatru,  

 w miejscach o dużej wilgotności, zakurzeniu 

 w pomieszczeniach o dużym zapyleniu i zadymieniu 

 w miejscach narażonych na wysokie temperatury w wyniku działania pieców, 
 w miejscach, gdzie urz dzenie byłoby zakryte innymi elementami (za meblami lub zasłonami) 

 

UWAGA: 

Detektor sygnalizuje zagro enie dopiero po jego zamontowaniu.  
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OBSŁUGA URZ DZENIA 

1. Podł cz urz dzenie do sieci ~230V/50Hz. 

2. Jeżeli do przekaźnika chcesz podł czyć wentylator, zawór elektromagnetyczny itp. wykonaj to w pierwszej 

kolejności. 
3. Po podł czeniu zaświeci się zielona dioda ZASILANIE oraz żółta dioda W-UP – podgrzanie sensora. Czujnik przez 

kolejne 3 minuty pozostanie w stanie braku gotowości do użytkowania. W tym czasie sensor będzie się nagrzewał. Po 
całkowitym nagrzaniu się sensora żółta dioda W-UP zgaśnie a urz dzenie przejdzie w stan gotowości do użytkowania. 

4. W przypadku, gdy stężenie gazu w otoczeniu zrówna się lub przekroczy zaprogramowany poziom, urz dzenie 
przejdzie w stan alarmowy. Zaświeci się wówczas czerwona dioda ALARM oraz wyemitowany zostanie sygnał 
dźwiękowy. W tym samym czasie, sygnalizacja alarmowa wywoła aktywację przekaźnika lub zaworu. 
5. Po zmniejszeniu stężenia gazu w otoczeniu poniżej zaprogramowanego poziomu, sygnalizacja alarmowa 
wykrywacza zostanie automatycznie wył czona wraz opcjonalnie podł czonymi urz dzeniami. Czujnik ponownie 
przejdzie w stan roboczy. 

6. Jeśli na czujniku zaświeci się żółta dioda BŁ D oznacza to, że urz dzenie nie działa prawidłowo lub jest 
uszkodzone. W takich przypadkach prosimy o kontakt z dostawc . 

UWAGA: Podczas przygotowania urz dzenia do pracy (rozruchu) nie naciskaj przycisku TEST. 
Przycisk TEST słu y do testowania, sprawdzania poprawno ci działania urz dzenia. 
 

TEST URZ DZENIA - Testuj urz dzenie regularnie 1 raz w tygodniu. 
1. Częste testy urz dzenia s  wymagane aby sprawdzić, czy zasilanie alarmu jest prawidłowe oraz czy alarm działa 

poprawnie.  

2. Naciśnij przycisk TEST.  

3. Urz dzenie wyda sygnał dźwiękowy.  
4. Podczas testowania urz dzenia sprawdź czy dźwięk jest dobrze słyszalny we wszystkich pomieszczeniach. 

5. Nigdy nie używaj otwartego ognia w celu testowania urz dzenia. 
6. Nigdy nie przykładaj urz dzenia do uszu podczas detekcji lub testowania, gdyż może to spowodować uszkodzenie 

słuchu. 
 

JAK POST POWAĆ W CHWILI ALARMU! 

Je eli w powietrzu zostanie przekroczone dopuszczalne st enie gazu w urz dzeniu uruchomi si  sygnał 
d wi kowy i zacznie migać czerwona dioda ALARM! 

(1) Opu ć pomieszczenie, w którym zostało wykryte zagro enie. 
(2) Natychmiast odetnij zasilanie główne i zamknij kurki odcinaj ce dopływ gazu do instalacji i urz dzeń. 
(3) Otwórz drzwi i okna w pomieszczeniu w celu wywołania „przeci gu”. Pozostawienie otwartych okien i 

drzwi mo e spowodować, e nagromadzony gaz zostanie rozproszony przed nadej ciem pomocy i alarm 
przestanie emitować sygnał d wi kowy. Chocia  problem mógł zostać tymczasowo rozwi zany, niezwykle 
istotne jest zlokalizowanie ródła zagro enia.  
(4) Wył cz urz dzenia b d ce ródłem gazu ziemnego. 
(5) Nie wolno wł czać i wył czać wiatła i innych urz dzeń elektrycznych (mo liwo ć powstania iskry), w 

tym telefonów komórkowych! 

(6) Je eli ktokolwiek odczuwa objawy zatrucia (nudno ci, bóle głowy) nale y niezwłocznie skontaktować  si   
z pogotowiem ratunkowym 

(7) Sprawd  przyczyn  wycieku gazu. Funkcja odcinania dopływu gazu emituje co 10 sekund pulsuj cy 
sygnał. 
(8) Skonsultuj sytuacj  z odpowiednio wyszkolonymi słu bami (np. Stra  Po arna tel. 998, Pogotowie 

Gazowe tel. 992). 

(9) Je eli alarm jest fałszywy sprawd  czy miejsce instalacji urz dzenia jest prawidłowe. 
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UWAGI I RODKI OSTRO NO CI 
1. Regularnie testuj urz dzenie 1 raz w tygodniu przyciskiem TEST. 
2. W celu prawidłowej pracy urz dzenie musi być podł czone do sieci przez okres 24 godzin.  
3. Czyść regularnie urz dzenie z pyłu i kurzu za pomoc  odkurzacza, a zwłaszcza wlot powietrza i panel z diodami 
informacyjnymi. Przed odkurzaniem odł cz zasilanie. 
4. Nie rozpylaj środków czyszcz cych bezpośrednio na obudowę urz dzenia. 
5. Nie dopuść, aby do wnętrza obudowy dostała się woda. 
6. Nie pokrywaj urz dzenia farb . 
7. Nie używaj do czyszczenia detergentów oraz środków na bazie rozpuszczalników. Substancje chemiczne mog  
prowadzić do trwałego uszkodzenia urz dzenia. 
8. Możliwe jest zaburzenie działania alarmu pod wpływem długotrwałego narażenia urz dzenia na działanie dymu 
papierosowego, oparów alkoholu, perfum, benzyny, farb i lakierów oraz innych organicznych wyziewów.  
9. Nie używaj  ani nie przechowuj urz dzenia w miejscu narażonym na wzajemnie znosz ce się gazy. 
10. Prosimy nie użytkować i nie przechowywać czujników w środowisku gazów korozyjnych (takich jak Cl2). 
11. Nie otwieraj obudowy urz dzenia i nie dokonuj napraw lub jakichkolwiek modyfikacji we własnym zakresie. 
12. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urz dzeniem. 
13. Czujnik nie zastępuje czujnika dymu lub detektora gazów palnych (innych niż gaz ziemny). 

 

Wykrywanie i rozwi zywanie problemów: 

Nie wieci zielona dioda ZASILANIE 
Brak podł czenia do zasilania Sprawdź podł czenie do sieci 

Uszkodzona dioda Skontaktuj się z dostawc  lub serwisem 

Po wci ni ciu przycisku TEST nie 
pojawia si  sygnalizacja d wi kowa 

Uszkodzenie elektroniki Skontaktuj się z dostawc  lub serwisem 

Urz dzenie nie wykrywa st enia gazu 

Uszkodzenie elektroniki Skontaktuj się z dostawc  lub serwisem 

Nie zakończone podgrzewanie 

sensora 

Zaczekać do zakończenia procesu 

podgrzewania sensora 

Urz dzenie uruchamia alarm po 
zakończeniu podgrzania sensora 

Zbyt duże stężenie dymu, alkoholu 

lub perfum albo innych substancji 

lotnych w powietrzu. 

Przewietrzyć pomieszczenie i wykonaj 

ponowny test urz dzenia 

Urz dzenie przechowywane zbyt 

długo w magazynie 

Rozgrzewać urz dzenie przez ponad 2 

godziny 

Uszkodzenie elektroniki Skontaktuj się z dostawc  lub serwisem 

 

Sygnalizatory obecności gazów palnych ze względu na uwarunkowania techniczne (np. możliwość okresowych 
zaników napięcia, awaria urz dzenia itp.) oraz specyfikę pomieszczeń, w których urz dzenia te mog  być 
montowane, nie daj  całkowitej pewności wykrycia niebezpiecznych gazów, a jedynie znacznie podnosz  
prawdopodobieństwo wcześniejszego wykrycia jego niebezpiecznego stężenia. St d należy pamiętać, iż urz dzenia 
te należy testować zgodnie z zał czon  instrukcja obsługi oraz dokonywać okresowych przegl dów stanu instalacji 
wentylacyjnych i kominowych oraz urz dzeń mog cych emitować gaz ziemny. 
Czas ycia wewn trznego czujnika wynosi maksymalnie 5 lat od daty produkcji urz dzenia (decyduj  
uwarunkowania techniczne monta u, ilo ć wzbudzeń alarmu, temperatura, wilgotno ć, zapylenie).  
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